
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CWH Elitec 100.1–1500.1
CWH Elitec Duo 200.2–1500.2



Накопительные водонагреватели 
Electrolux являются надёжными 
и долговечными источниками 
горячего водоснабжения. 
Мы искренне стараемся 
максимально соответствовать 
всем Вашим желаниям 
и потребностям, создавая 
оборудования с необходимыми 
функциями и технологиями для 
предоставления максимального 
комфорта в горячем 
водоснабжении Вашего дома. 
Пожалуйста, перед 
эксплуатацией бойлера 
внимательно ознакомьтесь 
с данной инструкцией.

Примечание:
В тексте данной инструкции накопи-
тельный водонагреватель косвенного 
нагрева может иметь такие технические 
названия как бойлер, водонагреватель, 
прибор, аппарат и т.д.
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1. Общие данные

1.1 Описание
Накопительный водонагреватель косвенного 
нагрева Electrolux предназначен для нагрева 
санитарной воды используемой  для хозяй-
ственных нужд.
Внутренний бак бойлера изготовлен из стали, 
имеет 2-х слойное стеклоэмалевое покрытие 
и утолщённый слой теплоизоляции, работает 
с принудительной циркуляцией теплоноси-
теля при подключении к системе отопления. 
Внутри бойлера имеется один или два, 
в зависимости от модели, теплообменника — 
змеевика. Первичный теплообменник нако-
пительного водонагревателя подключается 
к системе отопления. Нагретый теплоноси-
тель, двигаясь по первичному теплообменни-
ку, нагревает воду для хозяйственных нужд. 
Вторичный теплообменник (если он предус-
мотрен конструкцией) может быть подключен 
к дополнительному или резервному источни-
ку тепла, например солнечному коллектору, 
тепловому насосу и т.д.
Конструкция теплообменников гарантирует 
высокую производительность оборудования 
и быстрый нагрев воды системы ГВС, отве-
чающей всем санитарным нормам. 
Для дополнительной защиты от коррозии 
в конструкции бойлера предусмотрено 
использование магниевого анода. В водона-
гревателях объёмом 100–150 л магниевый 
анод размещается на верхней части бака 
(присоединение  5/4’’). Водонагреватели 
объёмом от 200–1500 л имеют 2 магниевых 
анода: один размещён во фланце в инспек-
ционном отверстии в нижней части бака (M8), 
второй – в верхней части бака с присоедине-
нием 5/4’’ (для бойлеров объемом 200 – 500 
л), 2’’ (для бойлеров объемом 700 – 1500 л). 
В водонагревателях имеются дополнительные 
присоединения (3/4” для объёма 100 – 140 л 
и 1” для бойлеров объёмом 200 – 1500 л) для 
установки предохранительного клапана.

1.2 Основные функции водонагревателя
• Бойлер обеспечивает нагрев санитарной 

воды используемой  для хозяйственных 
нужд в системе горячего водоснабжения.

• Контроль за температурой горячей воды 
в бойлере с помощью встроенного меха-
нического термометра.

• Защита бойлера от коррозии при помощи 
2-х слойного стеклоэмалевого покрытия 
и магниевого анода.

• Возможность организации контура рецир-
куляции горячего водоснабжения.

1.3 Комплект поставки
В комплект поставки накопительного водона-
гревателя входит:
• Накопительный водонагреватель косвенно-

го нагрева;
• Сбросной клапан;
• Регулировочные ножки;
• Инструкция с гарантийным талоном;

2. Инструкция по эксплуатации

2.1 Предупреждения
Установка накопительного водонагревателя 
косвенного нагрева Electrolux должна произ-
водиться только квалифицированными специ-
алистами с соблюдением действующих госу-
дарственных и местных норм и в соответствии 
с инструкциями изготовителя. В противном 
случае гарантия на оборудование не распро-
страняется.
Производитель вправе снять с себя любую 
ответственность за ущерб, вызванный ошибка-
ми монтажа и использования, ровно, как и не 
соблюдением действующих государственных 
и местных норм и инструкций самого изгото-
вителя.

Для предотвращения обильного накипе-
образования и предотвращения развития 
болезнетворных бактерий необходимо 
поддерживать температуру горячей воды 
в бойлере на уровне не более 65 °С

В случае поломки и/или неудовлетворитель-
ной работы необходимо воздержаться от 
каких либо попыток самостоятельного ремон-
та или непосредственного вмешательства 
и обратиться в авторизованный сервисный 
центр.
Техническое обслуживание и ремонт 
должны проводиться только квалифици-
рованным персоналом авторизованного 
сервисного центра Electrolux или специ-
ализированной организацией партнера, 
имеющей письменный договор с таким сер-
висным центром, который уполномачивает 
её на проведение технического обслужи-
вания и ремонта с использованием исклю-
чительно оригинальных запасных частей 
и комплектующих. Несоблюдение вышеука-
занного требования может повлиять на без-
опасность эксплуатации бойлера и повлечь 
за собой потерю гарантии производителя.
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Накопительный водонагреватель косвенно-
го нагрева должен использоваться только 
по своему прямому назначению. Любое дру-
гое использование считается ненадлежащим 
и, следовательно, потенциально опасным. 
Запрещено использование бойлера для 
целей, отличных от указанных.
В случае если Вы решили больше не исполь-
зовать прибор, следует обезопасить те части, 
которые могут явиться потенциальными источ-
никами опасности.
Если бойлер не используется в холодное 
время года и существует риск замерзания, 
слейте воду из бойлера выполнив соот-
ветствующие инструкции, см. раздел «Слив 
бойлера».
Не позволяйте маленьким детям играть с упа-
ковочным материалом, снятым с бойлера 
(картон, пластиковые пакеты и т.д.) поскольку 
он может являться для них источником опас-
ности.
Если планируется перепродажа или передача 
бойлера другому владельцу, пожалуйста, убе-
дитесь, что данное руководство остается при 
аппарате, для возможности его использования 
новым владельцем и/или монтажником.
Слив воды из емкости бака или теплообмен-
ников необходимо осуществлять только при 
остывании воды до температур, не вызываю-
щих ожога.
В случае обнаружения протечки подводящих 
трубопроводов или из бойлера необходимо 
прекратить работу водонагревателя и не запу-
скать его, пока не обнаружите причину про-
течки и не устраните ее.
Запрещается устанавливать запорную армату-
ру на линии подачи горячей воды из водона-
гревателя при отсутствии предохранительного 
клапана, установленного до запорной арма-
туры.
Настоящая инструкция всегда должна нахо-
диться вместе с бойлером.

2.2 Заполнение бойлера
Перед включением бойлера для нагрева 
горячей воды внутренний бак системы ГВС 
необходимо наполнить водой. При запол-
нении бака водой нужно открыть ближай-
ший кран горячего водоснабжения (осталь-
ные краны должны быть закрыты). Далее 
необходимо открыть запорное устройство 
подачи холодной воды в бойлер для его 
заполнения. Внутренний бак необходимо 
заполнять до момента, когда из крана 
горячего водоснабжения польётся вода. 
Кран горячей воды необходимо закрыть 
при вытекании воды из крана равномерной 

струей без воздушных пузырьков и посто-
ронних звуках в трубах. 
В целях промывки и ополаскивания бака 
перед первым использованием или при дли-
тельных простоях без водоразбора, необходи-
мо выпустить из водоразборного крана воды 
не менее 2-х кратного объема бойлера.

Эксплуатация бойлера допускается только 
при заполненном контуре горячего водо-
снабжения и греющего контура теплооб-
менника.

При заполнении системы горячего водоснаб-
жения следите за тем, чтобы используемая 
вода не содержала агрессивных компонентов 
и соответствовала предъявленным требова-
ниям производителя и требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01.

№ Наименование 
компонента Ед. измерения Норматив

1 PH (водородный 
показатель) eд.pH 6-9

2 Мутность ЕМФ 2,6

3 Жесткость град.Ж 7,0

4 Железо общее мг/дм3 0,3

5 Сероводород 
и сульфиты мг/дм3 0,003

Не допускается наличия в воде механи-
ческих примесей, агрессивных веществ, 
нефтепродуктов и их производных.

Нарушение данного требования может 
стать причиной интенсивного накипеобра-
зования на внутренней поверхности бака 
и теплообменников, повышенному износу 
магниевого анода и, в крайнем случае, 
поломке бойлера.

При выходе из строя накопительного водо-
нагревателя или его комплектующих по 
причине несоблюдения потребителем тре-
бований к воде, производитель оставляет 
за собой право отказать в гарантийном или 
бесплатном сервисном обслуживании.

Если для греющего контура используется 
теплоноситель с добавлением антифриза, 
то он должен соответствовать санитарным 
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правилам. Рекомендуется применять анти-
фриз созданный на основе пищевого про-
пиленгликоля. 

2.3 Слив бойлера

Слив воды или теплоносителя из емкости 
бака или теплообменников соответственно 
необходимо осуществлять только при остыва-
нии до температуры не вызывающих ожога.

В случаях проведения технического обслужи-
вания, ремонта, если бойлер не используется 
в холодное время года и т.д.  слейте воду из 
внутреннего бака бойлера, открыв один или 
несколько водоразборных кранов и кран 
слива, установленный при монтаже бойлера 
в самой нижней точке системы (сливной кран 
должен находиться ниже уровня бойлера). 
Слив воды произведите в канализационный 
трап.
Также необходимо опорожнить первичный 
и вторичный (в зависимости от модели) зме-
евики. 

2.4 Периодическое техническое 
обслуживание
Ежегодное техническое обслуживание должно 
проводиться только квалифицированным пер-
соналом авторизованного сервисного центра 
Electrolux. 
Техническое обслуживание следует проводить 
не реже одного раза в год.
Регулярное обслуживание является гарантией 
безопасности и экономии средств. Ежегодное 
техническое обслуживание водонагревателя 
(не входит в стоимость бойлера и оплачивает-
ся дополнительно) включает в себя:
• Проверку состояния теплообменников 

и внутренней поверхности бака, при необ-
ходимости очистку его от загрязнений и 
отложений накипи внутри (частота чистки 
зависит от параметров жёсткости воды);

• Проверку целостности теплоизоляционного 
материала;

• Контроль герметичности гидравлических 
соединений;

• Проверку функционирования предохрани-
тельных устройств и аварийных устройств 
(при их наличии);

• Проверку состояния магниевого анода. 
В профилактических целях рекомендуется 
производить замену раз в два года.

Замена магниевого анода производится  
за счет потребителя и не покрывается 
гарантией.

При проведении технического обслужива-
ния запрещается использование чистящих 
средств содержащих абразивы, кислоты 
и химические растворители.

2.5 Внешний уход

Перед осуществлением каких-либо опера-
ций по очистке внешней поверхности бой-
лера дождитесь понижения температуры в 
водонагревателе и трубопроводах до 40 °С.
Нарушение данного предупреждения может 
привести к получению травм и ожогов.
 
Для очистки используйте мягкую ткань или 
ветошь, смоченную мыльным раствором.
Использование растворителей, абразивных 
и воспламеняющихся веществ строго запре-
щено.

2.6 Срок службы и гарантия
На накопительный водонагреватель косвен-
ного нагрева Electrolux установлен срок служ-
бы — 10 лет.
По истечению этого срока службы пользова-
телю следует обратиться в авторизованный 
сервис-центр по оборудованию Electrolux для 
квалифицированного технического обследо-
вания и принятия решения о возможности 
дальнейшей эксплуатации бойлера.
Гарантия на накопительный водонагреватель 
косвенного нагрева Electrolux — 5 лет (60 мес.). 
Начало гарантийного срока наступает 
с момента продажи водонагревателя пользо-
вателю. Но не более 70 месяцев с даты про-
изводства.
После окончания основной гарантии произво-
дитель предоставляет покупателю бесплатное 
сервисное обслуживание сроком на 5 лет (60 
мес.).
Гарантийные обязательства и связанные 
с этим ограничения изложены в гарантийном 
талоне, который входит в комплект поставки 
бойлера.
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3. Технические характеристики

3.1 Внутренняя структура и принципиальная схема

*- В бойлере ёмкостью 200л. сливной патрубок отсутсвует.

**- Дополнительный магниевый анод устанавливается только в моделях от 200 л и выше.

1. Слив воды из бойлера*
2. Вход холодной воды
3. Выход теплообменника 1
4. Погружная гильза температурного датчика
5. Контур рециркуляции
6. Вход теплообменника 1
7. Выход горячей воды
8. Основной магниевый анод
9.  Погружная гильза термометра

10. Ревизионное отверстие
11. Дополнительный магниевый анод**
12. Инспекционный фланец
13. Теплоизоляция
14. Регулируемые ножки
15. Выход теплообменника 2
16. Погружная гильза температурного датчика
17. Вход теплообменника 2

Принципиальная схема

Принципиальная схема

Внутренняя структура

Внутренняя структура

6

6

5

2

7

3

3

17

15

2

7

5

Водонагреватель с одним спиральным теплообменником

Водонагреватель с двумя спиральными теплообменниками

1
2
3

4
5

6
7
8

9

10
11

12
13

1
2
3

4
5

16
15
14
6

7
8

9

10
11

12
13

1
2
3

4
5

6
7
8

9

10
11

12
13

1
2
3

4
5

16
15
14
6

7
8

9

10
11

12
13

6

7

5

4
3
2
1

1

1

8
9

10

11*
12

13
14

7

17
16

15

6
5

4
3
2
1

8
9

10

11*
12

13
14
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h1

L

h2
h3

h4
h5

h6

Ø 180/115

6/4”

h1

L

h2

h3

h4

h5

h6

Ø 180/115

6/4”

Размеры и присоединения

CWH 100.1-150.1 CWH 200.1-1500.1

3.2 Габаритные и присоединительные размеры
Водонагреватели с одним спиральным теплообменником, серия CWH Elitec

Наименование - Размер
CWH 
100.1 
Elitec

CWH 
150.1 
Elltec

CWH 
200.1 
Elltec

CWH 
300.1 
Elltec

CWH 
400.1 
Elltec

CWH 
500.1 
Elltec

CWH 
720.1 
Elltec

CWH 
1000.1 
Elltec

CWH 
1500.1 
Elltec

Слив воды из 
бойлера h1 G" MM 3/4 

85
3/4 
85

1 
130

1 
130

1 
160

1 
160

1 
240

1 1/2 
240

1 
240

Вход хол одной 
воды h2 G" MM 3/4 

170
3/4 
170

1 
210

1 
205

1 
240

1 
240

1 
330

1 
365

1 
365

Выход теплооб-
менника h3 G" MM 3/4 

280
3/4 
255

1 
290

1 
280

1 
320

1 
320

1 
410

1 
445

1 
445

Погружная 
гильза датчика 
бойлера

h4 G" MM R3/8 
406

R3/8 
380

R3/8 
445

R3/8 
435

R3/8 
570

R3/8 
530

R3/8 
630

R3/8 
595

R3/8 
595

Контур ре  
циркуля ии 11 h5 G" MM 3/4 

480
3/4 
455

3/4 
680

3/4 
650

3/4 
770

3/4 
850

3/4 
890

3/4 
745

3/4 
745

Выход теплооб-
менника h6 G" MM 3/4 

680
3/4 
755

1 
790

1 
750

1 
870

1 
970

1 
1010

1 
995

1 
995

Выход горячей 
воды h7 G" MM 3/4 

880
3/4 

1075
1 

865
1 

1135
1 

1410
1 

1650
1 

1740
1 

1585
1

 2265

Внутренний 
диаметр бака Ø MM 400 400 550 550 600 600 790 900 900

Внешний  
диаметр  
бойлера

Ø MM 518 518 670 670 700 700 855 1055 1055

Высота с  
изоляцией MM 1120 1270 1100 1360 1660 1890 2050 1960 2650

Магниевый 
анод

Верхняя 
крышка,мм 25x390 25x390 38x400 38x400 38x400 38x600 38x600 38x600 38x600

Инспекц. 
отверстие 

крышка,мм
- - 38x200 38x200 38x200 38x200 38x200 38x400 38x400

1/2´´

1/2´´

L

h7

h6

h5

h4

h3
h2

L

h1

h7

h6

h5

h4

h3

h2
h1
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Водонагреватели с двумя спиральными теплообменниками, серия CWH Elitec Duo

Ø 180/115

6/4”

Ø 180/115

6/4”

Размеры и присоединения

CWH 200.2 CWH 300.2-1500.2

L

h10

h9

h8

h7

h6

h5

h4

h3

h2

0

1/2´´

1/2´´

L

h10

h9

h8

h7

h6

h5

h4

h3

h2

0
h1

Наименование - Размер
CWH 
200.2 
Elltec

CWH 
300.2 
Elltec

CWH 
400.2 
Elltec

CWH 
500.2 
Elltec

CWH 
720.2 
Elltec

CWH 
1000.2 
Elltec

CWH 
1500.2 
Elltec

Слив воды из бойлера h1 G" MM - 1 
130

1 
160

1 
160

1 
240

1 
240

1 
240

Вход хол одной воды h2 G" MM 1 
130

1 
205

1 
240

1 
240

1 
330

1 
365

1 
365

Выход теплообменника h3 G" MM 1 
210

1 
280

1 
320

1 
320

1 
410

1 
445

1 
445

Погружная гильза датчика 
бойлера h4 G" MM R3/8 

345
R3/8 
435

R3/8 
570

R3/8 
530

R3/8 
630

R3/8 
595

R3/8 
595

Контур ре циркуля ии h5 G" MM 3/4 
450

3/4 
650

3/4 
770

3/4 
850

3/4 
890

3/4 
745

3/4 
745

Выход теплообменника h6 G" MM 1 
580

1 
750

1 
870

1 
970

1 
1010

1 
995

1 
995

Выход горячей воды h7 G" MM 1 
685

1 
835

1 
980

1 
1090

1 
1160

1 
1095

1 
1095

Погружная гильза датчика 
бойлера h8 G" MM R3/8 

780
R3/8 
1005

R3/8 
1155

R3/8 
1255

R3/8 
1310

R3/8 
1245

R3/8 
1245

Вход теплообменника 
от системы отопления h9 G" MM 1 

895
1 

1175
1 

1330
1 

1440
1 

1460
1 

1395
1

1395

Выход горячей воды h10 G" MM 1 
975

1 
1250

1 
1410

1 
1650

1 
1740

1 
1585

1 
2265

Внутренний диаметр бака Ø MM 550 550 600 600 700 900 900

Внешний диаметр  
бойлера Ø MM 670 670 700 700 855 1055 1055

Высота  
с изоляцией MM 1140 1450 1660 1890 2050 1960 2650

Магниевый анод

Верхняя 
крышка,мм 38x400 38x400 38x400 38x600 38x600 38x600 38x600

Инспекц. 
отверстие 

крышка,мм
38x200 38x200 38x200 38x200 38x200 38x400 38x400
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3.3 Технические характеристики

Водонагреватели с одним спиральным теплообменником

Водонагреватели с двумя спиральными теплообменниками

Модель
CWH 
100.1 
Elitec

CWH 
150.1 
Elitec

CWH 
200.1 
Elitec

CWH 
300.1 
Elitec

CWH 
500.1 
Elitec

CWH 
720.1 
Elitec

CWH 
1000.1 
Elitec

CWH 
1500.1 
Elitec

Полезный объём водонагрева-
теля, л 104 133 199 264 462 694 1005 1429

Площадь теплообмена, м² 0,6 1,0 1,4 1,4 2,0 2,4 2,7 2,7

Номинальная тепловая мощность 
теплообменника,  
(70/10/45 °С), кВт

24,0 23,0 33,6 33,6 48,0 57,6 64,8 64,8

Вход/выход теплообменника, 
дюйм 3/4 1

Вход/выход ГВС, дюйм 3/4 1

Вход рециркуляции, дюйм 3/4

Максимальное давление в бойле-
ре/теплообменнике, Мпа 0,6/0,6 1,0/0,6

Максимальная температура тепло-
обменника, °С 110

Максимальная температура в 
бойлере, °С 100

Производительность ГВС 
(70/10/45 °С), л/час

390 560 800 800 1150 1380 1580 1580

Модель
CWH 
200.2 
Elitec

CWH 
300.2 
Elitec

CWH 
500.2 
Elitec

CWH 
720.2 
Elitec

CWH 
1000.2 
Elitec

CWH 
1500.2 
Elitec

Полезный объём водонагревателя, л 204 282 453 683 992 1420

Верхний теплообменник

Площадь верхнего теплообменника, м² 0,7 1,1 1,1 1,2 1,5 1,5

Номинальная тепловая мощность верхнего тепло-
обменника, (70/10/45 °С), кВт 17,0 26,4 26,4 28,8 36,0 36,0

Производительность верхнего теплообменника, 
(70/10/45 °С), л/час 410,0 630,0 630,0 690,0 880,0 880,0

Вход/выход верхнего теплообменника, дюйм 1''

Нижний теплообменник

Площадь нижнего теплообменника, м² 1,0 1,4 2,0 2,4 2,7 2,7

Номинальная тепловая мощность нижнего  
теплообменника, (70/10/45 °С), кВт 24,0 33,6 48,0 57,6 64,8 64,8

Производительность нижнего теплообменника, 
(70/10/45 °С), л/час 570,0 800,0 1150,0 1380,0 1580,0 1580,0

Вход/выход нижнего теплообменника, дюйм 1''

Общие характеристики

Вход/выход ГВС, дюйм 1''

Вход рециркуляции, дюйм 3/4

Максимальное давление  
в бойлере/теплообменнике, Мпа 1,0/1,6

Максимальная температура теплообменника, °С 110

Максимальная температура в бойлере, °С 100
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Таблица гидравлических сопротивлений для бойлеров c 1-м теплообменником

Таблица гидравлических сопротивлений для бойлеров с 2-мя теплообменниками

Графики потери напора воды (CWH Elitec 100.1-1500.1)

Графики потери напора воды (CWH Elitec 200.2-1500.2) 
Нижний теплообменник

Верхний теплообменник

Количество нагреваемой воды м³/час 1 2 3 4 5

CWH 100.1 Elitec

Гидравлическое 
сопротивление 

(мбар)

8 31 68 118 187

CWH 140.1 Elitec 10 36 77 130 198

CWH 200.1 Elitec 12 44 86 165 250

CWH 200.1 Ecotec 12 44 86 165 250

CWH 300.1 Elitec 12 44 86 165 250

CWH 400.1 Elitec 21 60 145 238 360

CWH 500.1 Elitec 26 90 192 324 500

CWH 720.1 Elitec 32 108 230 389 600

CWH 1000.1 Elitec 35 122 260 438 675

CWH 1500.1 Elitec 49 167 356 599 925

Количество нагреваемой воды м³/час 1 2 3 4 5

CWH 200.2 Elitec

Гидравлическое 
сопротивление 

(мбар)

5/8 19/27 44/58 82/98 134/145

CWH 300.2 Elitec 8/12 28/44 59/86 100/165 150/250

CWH 400.2 Elitec 10/18 33/60 73/140 130/219 198/341

CWH 500.2 Elitec 16/26 54/90 116/192 195/324 300/500

CWH 720.2 Elitec 16/32 55/108 118/231 197/389 303/600

CWH 1000.2 Elitec 20/36 68/122 144/260 243/438 375/675

CWH 1500.2 Elitec 49/30 167/104 356/221 600/373 925/575

Ги
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4. Установка и монтаж

4.1 Предупреждения
Накопительный водонагреватель 
косвенного нагрева рекомендуется 
устанавливать в непосредственной 
близости к теплогенератору. Помещение 
установки должно соответствовать 
следующим нормам:
— температура воздуха от +2 до + 45 °С;
— влажность воздуха не более 80%

.

При подключении к системе отопления 
с медными элементами необходимо мон-
тировать изолирующие промежуточные 
элементы между системой и оборудова-
нием (диэлектрические муфты или проме-
жуточные элементы из пластиковых труб)! 

Один промежуточный элемент монтиру-
ется на патрубок подключения горячей 
воды, второй — на подключение холод-
ной воды системы водоснабжения. 

.

Без применения промежуточных эле-
ментов гарантия на оборудование не 
действительна!

Бойлер устанавливается в вертикаль-
ном положении. При установке бойлера 
необходимо предусмотреть возможность 
доступа к термометру и предохрани-
тельному клапану. Предохранительный 
клапан необходимо устанавливать на 
выходе горячей воды. Перед монтажом 
необходимо промыть систему отопления. 
Накопительный водонагреватель подклю-
чается к системе отопления, давление в 
которой не должно превышать 6 бар (для 
водонагревателей объёмом от 100 до 
150 л) и 10 бар (для водонагревателей от 
200 до 1500 л).
Для недопущения замерзания запре-
щается устанавливать накопительные 
бойлеры в помещении с отрицательной 
температурой.
Трубы на вход и выход бойлера должны 
выдерживать температуру воды не мене 
100 градусов, а также давление воды 
более 6 бар или 10 бар в зависимости 

от модели бойлера.
На вход холодной воды рекомендуется 
установить фильтр (для предотвращения 
попадания грязи и ржавчины в бойлер). 
Отсекающий запорный кран, предохра-
нительный клапан настроенный на давле-
ние менее 6 бар или 10 бар, в зависимо-
сти от модели бойлера или их характери-
стик максимального давления в бойлере, 
и расширительный бак системы ГВС. 
При установке расширительного бака, 
его объём должен составлять не менее 
5% от объёма накопительного водона-
гревателя.
Для обеспечения бесперебойной работы 
предохранительного клапана рекомен-
дуется установить фильтры грязевики на 
входе холодной воды в бойлер.
Перед первым включением (вводом 
в эксплуатацию) водонагревателя его 
необходимо наполнить и промыть тепло-
обменник и бак см. п. 5.2
При долгосрочном неиспользовании 
теплообменника рекомендуется запол-
нить его смесью антифриза на основе 
пропиленгликоля.

Запрещается установка любых отсекаю-
щих вентилей между бойлером и предо-
хранительным клапаном. Эксплуатация 
накопительного водонагревателя без 
предохранительного клапана запрещена.

4.2 Выбор места установки
Бойлер должен устанавливаться  во вну-
треннем помещении здания, защищен-
ном от замерзания и воздействия атмос-
ферных осадков.
Помещения, где установлен бойлер, 
должны быть обеспечены достаточным 
естественным светом, а в ночное время 
— электрическим освещением. Места, 
которые по техническим причинам нель-
зя обеспечить естественным светом, 
должны иметь электрическое освещение. 
Освещённость должна соответствовать 
СНиП II-4-79.
Для удобства обслуживания водона-
гревателю должен быть обеспечен 
достаточный доступ со всех сторон. 
Рекомендуемые расстояния от бойлера 
до ограждающих конструкций должны 
быть не менее 500 мм.
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4.3 Общие требования
Подающая и обратная линии системы 
отопления, вход холодной воды и выход 
горячей воды системы ГВС должны быть 
подключены на бойлере к соответствую-
щим патрубкам. Перед присоединением 
с патрубков должны быть сняты пласти-
ковые защитные заглушки;
Чтобы избежать повышенного шума 
и вибраций в системе горячего водо-
снабжения, старайтесь не использовать 
колена небольшого радиуса и пере-
ходы с уменьшением диаметров труб с 
внезапным сужением сечения. Диаметр 
труб должен быть достаточным, чтобы не 
вызывать повышенные потери давления 
и шум при движении по ним жидкости;
Прокладка и подключение трубопро-
водов должны вестись таким образом, 
чтобы с места подсоединения были 
сняты все механические напряжения и 
нагрузки (иначе кольцевая прокладка 
будет деформирована неравномерно и 
не сможет обеспечить продолжительное 
герметичное соединение). Для этого тру-
бопроводы должны быть проложены без 
перекосов и заканчиваться точно по оси 
соответствующего присоединительного 
патрубка. Вес трубопроводов не должен 
воздействовать на бойлер, для этого 
предусмотрите необходимое количество 
креплений трубопровода к стене.
Не затягивайте сильно разъемное соеди-
нение с накидной гайкой – при чрезмер-
ном усилии кольцевая прокладка будет 
деформирована и не сможет обеспечить 
герметичности соединения;
Убедитесь в том, что рукоятки запорных 
кранов могут двигаться свободно, не 
мешая друг другу;
Слив от предохранительного сбросного 
клапана  должен подключаться с раз-
рывом струи к сливной воронке-сифону, 
соединенной с канализацией. 

Слив от предохранительно-сбросного 
клапана должен выполняться с видимым 
разрывом струи длиной не менее 20 мм, 
для обеспечения возможности визуаль-
ного контроля и возможности сброса 
опасного давления даже в случае слу-
чайной блокировки слива.

Перед установкой бойлера необходимо 
тщательно промыть все трубы для удале-
ния посторонних частиц, которые могли 
попасть в систему отопления или горя-
чего водоснабжения в процессе сборки 
системы (при нарезке труб, сварке, обра-
ботке растворителями).

4.4 Подключение линии рециркуляции
В водонагревателях Electrolux предусмо-
трена возможность организации контура 
рециркуляции горячего водоснабжения, 
позволяющей пользователю мгновенно 
получить горячую воду после открытия 
крана. Для этого необходимо проложить 
дополнительную магистраль, имеющую 
циркуляционный насос.

В контуре системы отопления рекомен-
дуется установить фильтр для дополни-
тельной защиты теплообменника водо-
нагревателя.
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4.6 Присоединение водонагревателя 
с двумя теплообменниками
Серии бойлеров с двумя теплообменни-
ками поддерживают работу с двумя источ-
никами тепла (например, система отопле-
ния и солнечные коллекторы). Первичный 
теплообменник подключается к системе 

отопления. Вторичный теплообменник 
подключается к солнечному коллектору.
Для организации циркуляции теплоноси-
теля через первичный и вторичный тепло-
обменники необходимо предусмотреть 
циркуляционные насосы.
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1 1
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водоразбора
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Накопительный 
водонагреватель 
косвенного нагрева 
Electrolux 

1

1

1

1

1

1

1 1

1
1

1

1 1

2

2

3

4
5

6

Вход 
холодной воды

Напольный котел

Точка
водоразбора

Солнечный
коллектор

Слив

7
7

1

1. Шаровой кран

2. Фильтр

3. Обратный клапан

4. Расширительный бак

5. Манометр

6. Сбросной клапан

7.  Циркуляционный насос

1. Шаровой кран

2. Фильтр

3. Обратный клапан

4. Расширительный бак

5. Манометр

6. Сбросной клапан

7.  Циркуляционный насос

4.5 Присоединение водонагревателя 
с одним теплообменником
Подающая линия отопления (от тепло-
генератора) соединяется с входом пер-
вичного теплообменника бойлера, выход 

теплообменника необходимо соединить 
с обратной линией отопления (к тепло-
генератору). Соединительные элементы 
рекомендуется теплоизолировать.
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5. Ввод в эксплуатацию

5.1 Заполнение бойлера
Перед включением нагрева бойлера внутрен-
ний бак системы ГВС необходимо наполнить 
водой. При заполнении бака водой нужно 
открыть ближайший кран горячего водоснаб-
жения (остальные краны должны быть закры-
ты). Далее необходимо открыть запорное 
устройство подачи холодной воды в бойлер 
для его заполнения. Внутренний бак необхо-
димо заполнять до момента, когда из крана 
горячего водоснабжения польётся вода. Кран 
горячей воды необходимо закрыть при выте-
кании воды из крана равномерной струей без 
воздушных пузырьков и посторонних звуках 
в трубах. 
В целях промывки и ополаскивания бака 
перед первым использованием или при 
длительных простоях без водоразбора, необ-
ходимо выпустить из водоразборного крана 
большое количество воды.

Эксплуатация бойлера допускается только 
при заполненном контуре горячего водо-
снабжения и греющего контура теплооб-
менника.

При заполнении системы горячего водо-
снабжения следите за тем, чтобы используе-
мая вода не содержала агрессивных компо-
нентов и соответствовала предъявленным 
требованиям производителя и требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01.

№ Наименование  
компонента

Единицы 
измерения Норматив

1 PH (водородный 
показатель) eд.pH 6-9

2 Мутность ЕМФ 2,6

3 Жесткость град.Ж 7,0

4 Железо общее мг/дм3 0,3

5 Сероводород 
и сульфиты мг/дм3 0,003

Не допускается в воде наличия механиче-
ских примесей, агрессивных веществ, нефте-
продуктов и их производных.

Нарушение данного требования может стать 
причиной интенсивного накипеобразования 
на внутренней поверхности бака и теплооб-
менников, повышенному износу магниевого 
анода и, в крайнем случае, поломке бойлера.

5.2 Проверка герметичности соединений
После промывки и заполнения бойлера до 
рабочего давления  необходимо визуально 
произвести осмотр присоединений и трубо-
проводов на возможные утечки.

6. Техническое обслуживание

Для обеспечения надежной работы бойлера 
и обеспечения продолжительного срока 
службы рекомендуется регулярно проверять 
текущее состояние оборудования и осу-
ществлять его сервисное обслуживание.
Рекомендуется ежегодно проводить работы 
по проверке и обслуживанию водонагре-
вателя. Обязательным условием является 
проведение данных работ обученным и ком-
петентным персоналом авторизованного 
сервисного центра Electrolux.

Перечень работ:
• Контроль герметичности гидравлических 

соединений;
• Проверка фильтров грязевиков;
• Проверку состояния теплообменников 

и внутренней поверхности бака, при необ-
ходимости очистку его от загрязнений 
и отложений накипи внутри (частота чистки 
зависит от параметров жёсткости воды);

• Проверка давления в расширительном баке 
системы ГВС (при наличии);

• Проверку целостности теплоизоляционного 
материала;

• Проверку функционирования предохрани-
тельных устройств и аварийных устройств 
(при их наличии);

• Проверку состояния магниевого анода. 
В профилактических целях рекомендуется 
производить замену раз в два года.

7. Утилизация и сертификат

По окончании срока службы прибор следует 
утилизировать. Подробную информацию 
по утилизации водонагревателя Вы можете 
получить у представителя местного органа 
власти.

Сертификация
Товар сертифицирован на территории 
России, соответствует требованиям норма-
тивных документов РФ на момент производ-
ства и экспорта.
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Гарантийныйталон
Поздравляем Вас с приобретением техники 
отличного качества!
Настоящийдокументнеограничиваетопределенные

закономправапотребителей,нодополняетиуточняет
оговоренныезакономобязательства,предполагающие
соглашениесторонлибодоговор.

Настоящаягарантиядействительнатольконатерри-
торииРФитольконаизделия,купленныенатеррито-
рииРФ.Гарантияраспространяетсятольконадефекты
производственногохарактера(дефектыматериала,
изготовленияилисборкиизделия).Настоящаягаран-
тиявключаетвсебявыполнениеуполномоченным
сервиснымцентромремонтныхработизаменудефект-
ныхдеталейилиизделиявсервисномцентреили
уПокупателя(поусмотрениюсервисногоцентра).

Гарантийныеработывыполняютсяуполномоченной
производителеморганизацией.

Правильное заполнение гарантийного талона
Внимательноознакомьтесьсгарантийнымталоном.

Ондолженбытьполностьюиправильнозаполнен,атак
жеиметьштампорганизацииПродавцасотметкой
одатепродажи.Припервомзапускевэксплуатацию,
организацияпроизводившаяего,должнапоставить
свойштампсотметкойодатезапуска.

ЗапрещаетсявноситьвГарантийныйталонкакие-
либоизменения,атакжестиратьилипереписывать
какие-либоуказанныевнемданные.

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательнопроверьтевнешнийвидизделияиего

комплектность,всепретензииповнешнемувидуиком-
плектностиизделияпредъявляйтеПродавцуприпокуп-
кеизделия.

Общие правила установки (подключения) изде-
лия

Установкаи/илиподключениеизделийдопускается
исключительноспециалистамиспециализированных
организаций,имеющимилицензии,установленныерос-
сийскимзаконодательствомнаданныйвидработ.


Дополнительнуюинформациюобэтомидругих

изделиях,атакжеинформациюобадресахителефо-
нахсервисныхцентрах,уполномоченныхосуществлять
ремонтитехническоеобслуживание,Выможетеузнать
уПродавцаприпокупкеоборудования,атакжепозво-
ниввцентртехническойподдержки  8-800-500-07-75  
или в сети интернет по адресу: 

www.home-comfort.ru/service
Адрес для писем: 125493, г.Москва, а/я 310
Адрес E-mail: home_comfort@ home-comfort.ru

Производительоставляетзасобойправовносить
изменениявконструкцию,комплектациюилитех-
нологиюизготовленияизделия,сцельюулучшения
еготехнологическиххарактеристик.Такиеизменения
вносятсявизделиебезпредварительногоуведомле-
нияПокупателейиневлекутзасобойобязательств
поизменениюи/илиулучшениюранеевыпущенных
изделий.

УбедительнопросимВасвоизбежаниенедоразуме-
нийдоустановки/эксплуатацииизделиявнимательно
изучитьегоинструкциюпоэксплуатации.

ЗапрещаетсявноситьвГарантийныйталонкакие-
либоизменения,атакжестиратьилипереписывать
какие-либоуказанныевнемданные.

Срок действия гарантии.
Настоящаягарантияимеетсилутольковслучае,

еслиГарантийныйталонполностью,правильноираз-
борчивозаполненивнемуказаны:модельизделия,его
серийныйномер,наименованиеиадресПродавца,дата
продажи,атакжеимеетсяподписьиштампПродавца.

Гарантийныйсрокнасварнуюконструкциюемко-
стиитеплообменниковбойлеракосвенногонагрева
составляет60мес.смоментапродажиоборудования,
нонеболее70мес.смоментапроизводстваоборудо-
вания.Послеокончанияосновнойгарантиипроизводи-
тельпредоставляетпокупателюбесплатноесервисное
обслуживаниесроком60мес.Бесплатноесервисное
обслуживаниевключаетпроведениебесплатного
ремонтасбесплатнойзаменойнеобходимыхзапасных
частейсиламиавторизованныхсервисныхцентрах
вслучаеполомкиоборудованияповинепроизводителя.

Условиемпредоставлениядополнительногосервис-
ногообслуживанияявляетсяобязательноепроведение
ежегодноготехническогообслуживанияводонагревате-
ля,специалистомавторизованногосервисногоцентра
сзанесениеминформациивсоответствующиеграфы
гарантийноготалона,смоментаначалаэксплуатации.

Натермометр,фурнитуру,лакокрасичноепокрытие
действуетограниченнаягарантиясроком12мес.с
моментапокупкиоборудования.

Приотсутствиисоответствующихдокументовгаран-
тийныйсрокисчесляетсясмоментаизготовленияобо-
рудования.Датаизготовленияопределяетсяпосерий-
номуномеруназаводскойтабличке.

Указанныевышегарантийныесрокираспростра-
няютсятольконаизделия,которыеиспользуютсяв
личных,семейныхилидомашнихцелях,несвязанныхс
предпринимательскойдеятельностью.Вслучаеисполь-
зованияизделиявпредпринимательскойдеятельности,
егогарантийныйсроксоставляет3(три)месяца.

Действительность гарантии
Настоящаягарантиявключаетвсебявыполнение

уполномоченнымсервиснымцентромремонтныхработ
изаменудефектныхдеталейизделияввсрокнеболее
45(сорокапяти)дней.Настоящаягарантиянедает
праванавозмещениеипокрытиеущерба,происшедше-
говрезультатепеределкиирегулировкиизделия,без
предварительногописьменногосогласияизготовителя,
сцельюприведенияеговсоответствиеснациональны-
миилиместнымитехническимистандартамиинормами
безопасности.ТакжеобращаемвниманиеПокупателя
нато,чтовсоответствиисЖилищноымКодексомРФ
Покупательобязансогласоватьмонтажкупленного
оборудованиясэксплуатирующейорганизациейиком-
петентнымиорганамиисполнительнойвластисубъекта
РоссийскойФедерации.ПродавециИзготовительне
несутответственностьзалюбыенеблагоприятные
последствия,связанныесиспользованиемПокупателем
купленногоизделиянадлежащегокачествабезутверж-



денногопланамонтажаиразрешениявышеуказанных
организаций.

Настоящая гарантия не распространяется на :
•Монтажныеработы,атакжерегламентныерабо-

тыприплановыхтехническихобслуживаньях,включая
диагностическиеирегулировочныеработы,атакже
расходуемыеприэтомматериалы.

•Любыеадаптациииизмененияизделия,вт.ч.с
цельюусовершенствованияирасширенияобычной
сферыегоприменения,котораяуказанавИнструкции
поэксплуатацииизделия,безпредварительногопись-
менногосогласияизготовителя.

•Нормальныйизнослюбыхдругихдеталей,есте-
ственноестарениелакокрасочногопокрытия,рези-
новыхэлементов(прокладкииуплотнения)идругих
сменныхибыстроизнашивающихсядеталейиузлов
имеющихсвойограниченныйсрокслужбы,атакже
назатратысвязанныесвоздействиемвыпадающихиз
нагреваемойводысолей(накипи).

•Слабыепосторонниезвуки,шум,вибрация,кото-
рыеневлияютнахарактеристикииработоспособность
изделияилиегоэлементов.

•Ущербврезультатенеполногоилинесоответству-
ющегообслуживания(например,невыполнениееже-
годноготехническогообслуживания).

Настоящая гарантия не предоставляется  в 
случаях :

•Еслибудетполностью/частичноизменен,стерт,
удаленилибудетнеразборчивсерийныйномеризде-
лия;

•Использованияизделиянепоегопрямомуназна-
чению,невсоответствиисегоИнструкциейпоэксплу-
атации,втомчисле,эксплуатацииизделиясперегруз-
койилисовместносовспомогательнымоборудовани-
ем,нерекомендуемымПродавцом(изготовителем);

•Наличиянаизделиимеханическихповреждений
(сколов,трещин,ит.д.),воздействийнаизделиечрез-
мернойсилы,химическиагрессивныхвеществ,высоких
температур,повышеннойвлажности/запыленности,
концентрированныхпаров,есличто-либоизперечис-
ленногосталопричинойнесправностиизделия;

•Ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пускав
эксплуатациюизделиянеуполномоченныминатоорга-
низациями/лицами;

•Стихийныхбедствий(пожар,наводнениеит.д.)
идругихпричиннаходящихсявнеконтроляПродавца
(изготовителя)иПокупателя,которыепричиниливред
изделию;

•Неправильногоподключенияизделиякводопро-
воднойсети,атакженеисправностей(несоответствия
рабочимпараметрамибезопасности)водопроводной
сетиипрочихвнешнихсетей;

•Неправильногохраненияизделия;

Покупатель-потребительпредупрежденотом,что
всоответствиисп.11“Перечнянепродовольствен-
ныхтоваровнадлежащегокачества,неподлежащих
возвратуилиобменунааналогичныйтовардругого
размера,формы,габарита,фасона,расцветкииликом-
плектации”Пост.ПравительстваРФот19.01.1998.№55
онневправетребоватьобменакупленногоизделияв
порядкест.25Закона“Озащитеправпотребителей”и
ст.502ГКРФ.

СмоментаподписанияПокупателемГарантийного
талонасчитается,что:

•Всянеобходимаяинформацияокупленномизде-
лиииегопотребительскихсвойствахвсоответствиисо

ст.10Закона“Озащитеправпотребителей”предостав-
ленаПокупателювполномобъеме;

•ПокупательполучилИнструкциюпоэксплуатации
нарусскомязыке;

•Покупательознакомленисогласенсусловиями
гарантийногообслуживанияиособенностямимонтажа
иэксплуатациикупленногоизделия;

•Покупательпретензийквнешнемувиду,комплект-
ностикупленногоизделиянеимеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:



Для заметок:
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Для заметок:



В тексте и цифровых обозначениях 
инструкции могут быть допущены 
технические ошибки и опечатки.
Изменения технических характеристик 
и ассортимента могут быть произведены 
без предварительного уведомления.

Electrolux is a registered trademark used 
under license from AB Electrolux (publ).
Электролюкс — зарегистрированная торговая 
марка, используемая в соответствии 
с лицензией Electrolux AB (публ.).

Единая служба технической 
поддержки 8 800 500 07 75 
(звонок по России бесплатный)

Сделано в Италии
Made in Italy

www.home-comfort.ru
www.electrolux.ru


